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                                                                                                Oferenci wszyscy

                                                                                  biorący udział w postępowaniu    
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pod nazwą: „Wykonanie   kompleksowego remontu pomieszczeń w Poradni Reumatologicznej 

                  na parterze w segmencie B w SP ZOZ Brzesko

            W odpowiedzi na zapytanie jednego z oferentów, Zamawiający informuje:

Pytanie nr: 1 Proszę o udostępnienie na stronie internetowej przedmiaru robót do przedmiotowego zadania.

Odp:  Za wykonanie w/w robót przyjęto zasadę  wynagrodzenia ryczałtowego w związku z czym nie jest wymagany przedmiar robót. Do opisu przedmiotowego zadania Zamawiający opracował „program funkcjonalno – użytkowy”. 
Pytanie nr:2 Proszę o opublikowania zestawienia stolarki drzwiowej wraz z podaniem parametrów technicznych tj :

a) materiału z którego mają zostać wykonane drzwi wewnętrzne 

b) schematu drzwi wraz z wymiarami

c) rodzaju ościeżnic ( kontowa, opaskowa)

d) wymogu zastosowania progu drzwiowego 

e) sposobu otwierania drzwi ( prawe, lewe)

f) ilości i rodzajów zawiasów

g) informacji o ich ewentualnym przeszkleniu ( szyby przezierne/matowe) 

h) specyfikacji zamków i okuć, szyldów , 

i) kratek nawiewnych lub otworów tulejowych w drzwiach łazienkowych

j) szyldów numeracyjnych drzwi 

Odp:  Zamawiający nie ma szczególnych wymagań odnośnie stolarki drzwiowej, do gabinetów wymaga jedynie drzwi o określonym rozmiarze  ( podano „ programie funkcjonalno – użytkowym), pełne,  bez progów. Do sanitariatu  drzwi łazienkowe standardowe  ( mogą być z przeszkleniem) z tulejami nawiewnymi. Sposób otwierania drzwi  ( prawe , lewe) zostanie ustalony  z wybranym wykonawcą.  
Pytanie nr: 3Czy drzwi wewnętrzne i zewnętrzne mają zostać wyposażone w system master key, czy należy przyjąć że każde drzwi zostaną wyposażone w oddzielne różniące się miedzy sobą komplety kluczy.

Odp: Zamawiający nie ma szczególnych wymagań, rodzaj zamykania drzwi  pozostawia do wyboru wykonawcy.
Pytanie nr:4 Proszę o podanie parametrów technicznych przeszklenia drzwi wejściowych do poczekalni poradni - rodzaj szyb  .Czy ma to być przeszklenie z szyb bezpiecznych, a jeśli tak to z jakiego rodzaju szyb - hartowane, klejone ?) 

Odp: Z uwagi na fakt, iż drzwi wejściowe będą zamontowane wewnątrz budynku, rodzaj szyby Zamawiający pozostawia do wyboru wykonawcy.
Pytanie nr:5 Proszę o podanie wymagań co do antab, klamek,

Odp: Zamawiający nie ma szczególnych wymagań, mogą być klamki.  
Pytanie nr:6 Czy Zamawiający przewidział wyposażenie drzwi wejściowych do poczekalni w elektrorygle, piktogramy.

Odp: Nie
Pytanie nr: Proszę o podanie charakterystyk technicznych wykładziny typu Tarket w tym takich  jak  ścieralność, grubość, kolorystyki, faktury warstwy wierzchniej. Czy wymagana jest wykładzina homogeniczna czy też heterogeniczna.

Odp: Zamawiający nie ma szczególnych wymagań,  wymaga jedynie aby była to wykładzina obiektowa  o parametrach nie gorszych niż wykładzina typu Tarket. Kolor wykładziny zostanie określony po zawarciu umowy z wykonawcą.
Pytanie nr:7 Proszę o podanie charakterystyk technicznych dotyczących płytek ceramicznych  wraz z ich kolorystyką i podaniem wymiarów płytek oraz ich faktury warstwy wierzchniej.

Odp: Zamawiający nie ma szczególnych wymagań, wymaga jedynie płytek łatwo zmywalnych z możliwością wyboru koloru po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego. 
Pytanie nr:8 Proszę o podanie materiału z którego mają zostać wykonane zamurowania  otworów w ścianach ( np. płyty g-k, cegła , pustak YTONG )

Odp: Zamawiający pozostawia do wyboru wykonawcy.
Pytanie nr:9 Proszę o podanie charakterystyk technicznych dotyczących materiałów elektrycznych tj. rodzaj i przekroje przewodów, gniazdek, kontaktów, lamp elektrycznych.
Odp: Parametry instalacji elektrycznej należy dobrać zgodnie z przeznaczeniem pomieszczeń, lampy rastrowe ( opis jak w pkt. B.2 programu funkcjonalno – użytkowego). 
Pytanie nr:10 Proszę o podanie parametrów technicznych dotyczących parametrów technicznych muszli klozetowych, umywalek i baterii.

Odp: Zgodnie z opisem jak w pkt. B3 programu funkcjonalno- użytkowego, Zamawiający nie ma dodatkowych wymagań.
Pytanie nr:11 Proszę o podanie parametrów technicznych odbojoporęczy w tym ich wymiarów 
( szerokość , długość, grubość), kolorystyki, faktury powierzchniowej oraz zakresu na którym mają zostać ułożone.

Odp: Odbojoporęcze należy zainstalować jedynie w poczekalni (rysunek - pom. nr: 1), ilość dobrać zgodnie z  wymiarami pomieszczenia, pozostałe parametry należy dobrać zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia, kolorystyka do ustalenia z wybranym wykonawcą. 
Pytanie nr:12 Proszę o podanie parametrów technicznych farb do malowania ścian i sufitów w tym określenia kolorystyki. Czy Zamawiający wymaga stosowania farb lateksowych czy akrylowych.

Odp: Zamawiający nie wymaga farb lateksowych, pozostawia do decyzji wykonawcy, kolorystyka do ustalenia z wybranym wykonawcą.
Pytanie nr:13 Proszę o odpowiedź czy istniejące ściany pomalowane obecnie do wys. ok. 2m farbą olejną w pomieszczeniach wg. zakresu zadania mają zostać pomalowane farbą olejną tego samego koloru jak obecnie i w takim samym zakresie powierzchniowym.

Odp: Nie, Zamawiający nie przewiduje malowania farbami olejnymi.  
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